ACTIVACION DE UN ABREPUERTAS DE 12VAC

Utilidad

b

ALCAD

Con el alimentador que aparece en los esquemas del presente manual es posible activar abrepuertas de 15 Vdc con

consumo no superior a 500 mA.

Para activar un abrepuertas de 12 Vac se requiere utilizar material adicional. El material e instalacién, dependeré

del consumo del abrepuertas que se desee activar.
Nota:

Para evitar problemas en el audio producido por posibles inducciones entre los hilos de alimentacién del abrepuertas
y el resto de cableado del sistema de portero o de videoportero electrénico, se recomienda utilizar manguera independiente

para la alimentacion del abrepuertas.

ACTIVACION DE UN ABREPUERTAS DE 12VAC Y CONSUMO HASTA 800mA

PLACA DE CALLE CON PULSADORES

Funcionamiento

Cuando se pulsa el botén de abrepuertas del teléfono
o del monitor, dicho dispositivo solicita al grupo fénico
a través del BUS de comunicacién (bornas D1, D2)
la apertura de la puerta. El relé de abrepuertas del
grupo fénico se cierra, llevando la  sefal de
abrepuertas de 15 Vdc (bornas 11, 12) al ASE-002
(bornas 11,12). El ASE-002 transforma dicha tensién
y envia una fensién de 12 Vac al abrepuertas AC,
permitiendo la apertura de la puerta de la calle.

PLACA DE CALLE CON TECLADO

Funcionamiento

Cuando se pulsa el botén de abrepuertas del teléfono
o del monitor, dicho dispositivo solicita al grupo fénico
a través del BUS de comunicacién (bornas D1, D2)
la apertura de la puerta. El grupo fénico transmite
dicha solicitud al teclado numérico (conector OUT).
El relé de abrepuertas se cierra, llevando la sefial de
abrepuertas de 15 Vdc (bornas 11, 12) al ASE-002
(bornas 11,12). El ASE-002 transforma dicha tension
y envia una tensién de 12 Vac al abrepuertas AC,
permitiendo la apertura de la puerta de la calle.
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